
 

 

     Trzydnik Duży, dnia 12 marca  2018 r. 

 

Dot. Postępowania „Dostawa i montaż instalacji solarnych  w Gminie Trzydnik Duży” 

Znak: GK.7013.5.2018   
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

W związku z zapytaniem wykonawców i na zasadzie art. 38 ust. 1, 2 ,  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśniam  treść 

SIWZ: 

 

I. Pytanie Wykonawcy. 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że zapis w SIWZ o tym, że moc zainstalowana kolektorów sło-

necznych musi być mniejsza niż 2 MW, znacząco zawęża możliwość zastosowania równoważnych 

(niegorszych) kolektorów słonecznych, w tym lepszych, posiadających wyższą moc niż ta, której wy-

maga Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu.  

W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie tego zapisu i o jego usunięcie, o ile nie wynikał 

on z żadnych istotnych założeń projektowych lub innych usprawiedliwionych przesłanek, którymi 

kierował się Zamawiając opisując przedmiot zamówienia, w celu zapewnienia konkurencyjności w 

postepowaniu. 

 

I. Odpowiedź Zamawiającego: 

Wyjaśniamy, Iż zapis o maksymalnej mocy instalacji nie ogranicza konkurencyjności, gdyż zgodnie z 

dokumentacją techniczną podane parametry są parametrami minimalnymi. Tak należy  również rozu-

mieć moc kolektora przy różnicy temperatur 30 K. Nic nie stoi na przeszkodzie by dla spełniania tego 

warunku Wykonawca dołączył wyliczenie z którego wynika moc kolektora przy np. 50 K czy 32 K 

mieszczące się we wskazanych ramach. Zapis o mocy max wynika z zapisów konkursu, a jego nie 

spełnienie może w przyszłości skutkować korektami. 

Właściwa interpretacja tego zapisu powoduje, iż wszystkie kolektory, które przy co najmniej 30K 

spełniają wymagania mocy są dopuszczone do udziału w postępowaniu. Podniesiony zarzut jest więc 

całkowicie bezzasadny.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż  do oceny mocy na m2 Wykonawca ma wpisać moc kolektora przy 

30K.  

Ważnym jest też by nie dokonywać przewymiarowania instalacji – brak maksymalnej mocy nie ozna-

cza, że nie musi ona odpowiadać  zapotrzebowaniu na energię cieplną. 

 

 


